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Приложение 
к схеме теплоснабжения в  
административных границах  
муниципального бразования  
город-курорт Сочи  на  
период с 2015 до 2032 года  
№8 

Таблица 1. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей к АТЭС 
№ п/п Тип объекта Адрес объекта №ТУ  

1 
Многоквартирный жилой дом на з/у с кад. Номером 

23:49:0402039:3864 

г. Сочи, Адлерский район, мкр. 
Блиново, ул. Каспийская в р-не 

ж.д. №8 

Т-74/ТЭС от 22.02.2015, 
02-2764/15 

Точка присоединения – УТ-12 на 
магистральной теплотрассе 2Dy250мм 

2 
Тренировочная площадка на земельном участке с 

кадастровым номером 23:49:0402042:1332 
г. Сочи, Адлерский район, ул. 

Нагорный тупик 
Т-189/АТЭС от 13.10.2015, 

02-5840/15 

Точка присоединения – ТК-46 на 
магистральной теплотрассе 2Dy200 

мм. 

3 Общеобразовательная школа 
г. Сочи, Адлерский район, 

Олимпийский пр., 40 
Т-213/АТЭС от 20.11.2015, 

02-6617/15 

Точка присоединения – т.256 на 
магистральной теплотрассе 2Dy500 

мм. Подключающий участок 
теплосети ОЦ "Сириус", попадающий 
в зону строительства объекта, вынести 

за пределя строительства . 

4 

спортивно-оздоровительный комплекс с 
площадками для пляжного волейбола, гостиница 
категории 3 звезды на 50 номеров (80 мест) (ПИР, 
строительство)», расположенного на земельном 

участке с кадастровым номером 23:49:0402049:2234 

г. Сочи, Адлерский район, 
Цимлянская-Урицкого 

Т-217/АТЭС от 26.11.2015, 
02-6801/15 

Точка присоединения – т.9/27 на 
теплотрассе 2Dy500мм 

Таблица 2. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей у СТЭС 
№ п/п Тип объекта Адрес объекта №ТУ  

1 Многоквартирные жилые дома. Площадка 1 
г. Сочи, Хостинский район, ул. 

Тепличная 
Т-11/16Разд. от 15.10.2014, 

02-4539/14  
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Таблица3. Строительство тепловых сетей для подключения новых объектов 
Ду, мм 2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 Итого: 

32 200 100 320 
   

620 

40 100 100 220 320 
 

30 770 

50 20 200 280 220 
  

720 

70 178 342 460 100 
  

1080 

80 420 206 960 200 
  

1786 

100 508 878 250 200 
 

200 2036 

125 644 200 4308 
  

220 5372 

150 44 894 1080 
  

410 2428 

175 90 
     

90 

184 
  

600 
   

600 

200 
  

262 122 
  

384 

250 800 
 

200 
   

1000 

300 
    

2000 
 

2000 

Итого: 3004 2920 8940 1162 2000 860 18886 
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Таблица 4. Перспективные подключения 
№ 
п/
п 

№ котельной Адрес объекта № ТУ Начало участка Конец участка 
Дли
на 

уч, м 

Тип 
трубопрово

да 

dу 
прое
кт, м 

 
Центральный 

район        

1 Котельная №1 
Многофункциональный 

комплекс, ул. Красноармейская, 
1 

ТУ №Т-3-1 от 11.09.15 , 02-5196/15 ТК 
ул. 

Красноармейска
я, 1 

113 
подключаю

щий 
150 

2 Котельная №2 МЖД ул. Новосёлов, 5а №Т-2-2 от 20.01.16г. , 02-0224/16 ТК-А(127) блДДУ д/с №6 50 
подключаю

щий 
40 

3 Котельная №3 МЖД ул. Парковая, 3-5 Т-6/3 от 10.09.2014г., 02-3898/14 ТК-14-1 
ул. Парковая, 3-

5 
51 

подключаю
щий 

100 

4 Котельная №5 МЖД ул. Гончарова, 9 Т-1/5 от 15.02.2016, 02-0809/16 ТК 8 
МЖД ул. 

Гончарова, 9 
100 

подключаю
щий 

80 

5 Котельная №5 
Рыночный комплекс,  ул. 

Донская 
ТУ №Т-6/5 от 28.08.15г. , 02-4896/15 

ТК 2-8 
Рыночный 

компл 
40 

подключаю
щий 

50 

см Д (ТК 5н) мжд ул. Чехова 25 
подключаю

щий 
100 

6 Котельная №7 
Онкологический центр, ул. 

Дагомысская, 38 
02-1753/16 от 24.03.2016 ТК 21 

ул. 
Дагомысская, 38 

150 
подключаю

щий 
150 

7 
Котельная 

№14 "Центр" 
ФЦ гигиены и эпидемиологии, 

ул.Горького, 48 «В» 

Т-61/14 от 28.12.10г. (02-4584 от 
30.12.10г.), 02-0769/12 от 19.03.2012г. 

(изменение) 
 

ул. Горького- 
56"Б" 

10 
подключаю

щий 
50 

8 
Котельная 

№14 "Центр" 
отд. Гемодиализа, ул.Горького, 

48г 
Т-4/14 от 30.01.2015, 02-0349/15 ТК-9н-4 

ул. Горького, 48 
«В» 

50 
подключаю

щий 
50 

9 
Котельная 

№14 "Центр" 
мжд ул. Островского Т-5-14 от 24.03.16. 02-1744/16 

Уз.ТУ (ул. 
Горького- 48г) 

ул. Горького- 
48г (отд. 

Гемодиализа) 
10 

подключаю
щий 

50 

ТК-17-8 
мжд ул. 

Островского 
100 

подключаю
щий 

100 

ТК-19н 
ГК «Сочи-

Плаза» 
61 

подключаю
щий 

200 

ТК- 2-6 
ул. 

Орджоникидзе- 
6 

100 
подключаю

щий 
40 

ТК- 1-61 
ул. Театральная- 

6а 
60 

подключаю
щий 

40 

10 
Котельная 

№14 "Ареда" 
Цех дефектоскопии, мех. маст., 

ул. Трунова 

Продление №02-2566 от 18.08.11г., Т-
27/14 от 23.03.2009, Т-25/14 от  26.05.10г. 

. Выдана справка о выполнении 02-
ТК 

ж/д по 
Альпийской 

100 
подключаю

щий 
125 
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№ 
п/
п 

№ котельной Адрес объекта № ТУ Начало участка Конец участка 
Дли
на 

уч, м 

Тип 
трубопрово

да 

dу 
прое
кт, м 

4357/13 от 20.12.2013 

11 
Котельная 

№14 "Ареда" 
Инженерная инфрастр. домов, 

пер.Трунова, 7 
Т-32/14 от 24.09.2012, исх. №02-3215/12 ТК- 73 

УТ-3, 
ул.Тоннельная 

277 
подключаю

щий 
150 

12 
Котельная 

№14 "Ареда" 
ул. Туапсинская-6а 

№02-4003/13 от 28.11.13г. (Изменение), 
ТУ №Т-12/14 от 11.05.2012г. (02-1589/12 
от 17.05.2012), справка о выполнении 02-

1539/14 от 10.01.2014 

ТК-23 кот14 Прачечная 50 
подключаю

щий 
40 

13 
Котельная 

№14 "Ареда" 
д/сад по ул.Туапсинская 11 Т-30/14 от 24.10.2014г., 02-4694/14 ТК-44а 

Ту 
ул.Туапсинская-

10, 6а 
105 

подключаю
щий 

150 

14 
Котельная 

№14 "Ареда" 
мкжд К№23:49:0205027:30, 

ул.Альпийская 
Т-37/14 от 05.11.2014г., 02-4879/14 ТК-107-1 

д/с 
ул.Туапсинская-

11 
30 

подключаю
щий 

70 

15 
Котельная 

№14 "Ареда" 
К№23:49:0204034:129, 

ул.Театральная 4-а 
Т-42/14 от 10.11.2014г., 02-5026/14 ТК-3-79 

мкжд, 
ул.Севастопольс

кая 
100 

подключаю
щий 

100 

16 
Котельная 

№14 "Ареда" 
мкжд К№23:49:0205032:2115, 

ул. Тоннельная 
Т-30-14 от 08.06.15 (02-3136/15) ТК-106а Мех. мастерские 160 

подключаю
щий 

80 

17 
Котельная 

№14 "Ареда" 
Прачечная, ул. Дагомысская, 4, 

К№23:49:0205025:12 
Т-55-14 от 16.11.15. 02-6504/15 ТК-90 ул.Трунова-7 100 

подключаю
щий 

125 

18 
Котельная 

№14 
"Макаренко" 

бл.ДДУ гимн. №44, ул. 
Вишневая, 7 

Т-16/14 от 06.11.2013г. (02-3658/13 от 
06.11.2013г.), 02-2915/14 от 09.07.14г. 

(измен.) 
туДДУ 

блДДУ 
ул.Вишнёвая-7 

50 
подключаю

щий 
32 

19 
Котельная 

№14 
"Макаренко" 

Блок ДДУ, детский сад №19, 
ул. Абрикосовая, 11а 

Т-18/14 от 06.11.2013г. (02-3656/13 от 
06.11.2013г.), 02-2620/14 от 20.06.14г.-

увеличение нагрузки 
ТК-122 

блДДУ ул. 
Абрикосовая, 

11а 
50 

подключаю
щий 

50 

20 
Котельная 

№14 
"Макаренко" 

мкжд ул. Конституции СССР, 
56/2, 

Т-51-14 от 02.10.15. 02-5611/15 ТК-131 
ул. Конституции 

СССР, 56/2 
100 

подключаю
щий 

150 

21 
Котельная 

№15д 
мжк К№23:49:0125014:1003, 

ул.Старошоссейная, 5 
Т-2/15 от 16.01.2015,   02-0109/15 ТК (П-2) 

ул.Старошоссей
ная- 5 

1000 
подключаю

щий 
300 

22 
Котельная 

№22 
3 жд, ул. Тимирязева, (ВЗ) Т-1/22  от 29.08.2014,   02-3706/14 

ВЗ, Узел (т-ка 
подкл.) 

ж/к Комстрим 50 
подключаю

щий 
150 

23 
Котельная 

№22 
мжк, ул. Пасечная, (ВЗ) Т-3/22 от 10.07.2015,             02-3822/15 Кот.№22 ВЗ 

мжк, ул. 
Пасечная 

150 
подключаю

щий 
150 

24 
Котельная 

№22 
мжд, К№23:49:0202016:2845,  

ул. Чехова, 21 (НЗ) 
Т-6/22  от 09.10.2015,   02-5761/15 

(выдали в адрес заказчика повторно) 
НЗ, ТК-5 ул.Чехова 50 

подключаю
щий 

125 
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№ 
п/
п 

№ котельной Адрес объекта № ТУ Начало участка Конец участка 
Дли
на 

уч, м 

Тип 
трубопрово

да 

dу 
прое
кт, м 

 
Хостинский 

район        

1 Котельная №6 
ДЮСШ №5, ул. Возрождения, 

21 

Т-1/6 от 11.02.2015г. Исх.02-0608/15, 
(взамен Т-2/6 от 26.07.2012г.), изменение 

№02-1466/15 от 25.03.15г. 
ТК-24 ДЮСШ №5 15 

подключаю
щий 

40 

2 Котельная №6 
тц «Форум», 

К№23:49:0302029:1052, 
ул.Лесная 

Т-2/6 от 16.04.15, 02-2093/15 
Уз.1НС 

"Аэлита" 
тц «Форум» 50 

подключаю
щий 

32 

3 Котельная №9 
мжд по ул.50 лет СССР, 
К№23:49:0304017:1008 

Т-3/9 от 27.03.2015, 02-1540/15 ТК-24 
мжд ул.50 лет 

СССР 
100 

подключаю
щий 

100 

4 
Котельная 

№10 
мжд ул.Учительская, 
К№23:49:0302004:13 

Т-1/10 от 12.03.2015г.,                02-
1195/15 

Уз.Кот№10 
мжд 

ул.Учительская 
50 

подключаю
щий 

80 

5 
Котельная 

№11 
уч.№1, мкр. Кудепста Т-2/11 от 11.09.2014,  02-3932/14 Н-36от 

уч.№1, мкр. 
Кудепста 

50 
подключаю

щий 
100 

6 
Котельная 

№11 
К№23:49:0401008:1449, 

ул.Искры 
Т-5/11 от 20.02.15г., (02-0813/15) 

Н-36гвс 
уч.№1, мкр. 

Кудепста 
50 

подключаю
щий 

70 

Агвс 
ул.Искры, ООО 

«Родина» 
50 

подключаю
щий 

125 

7 
Котельная 

№16 
ул.Яна Фабрициуса, д.2/26а, 

К№23:49:0302016:177 
Т-6/16 от 16.09.2014г., 02-3992/14 ТК-4-1 

Т-29/16 от 
05.08.15 

70 
подключаю

щий 
100 

8 
Котельная 

№16 
Дом быта, К№23:49:0302016:91 Т-7/16 от 17.09.2014г., 02-4017/14 А-2-26а 

ул.Я.Фабрициус
а- 2/26а 

168 
подключаю

щий 
100 

9 
Котельная 

№16 
пр-т Пушкина, 14, 

К№23:49:0302012:30 
Т-1/16 от 14.01.2015г, 02-0035/15 А-7 

ул.Я.Фабрициус
а- 7 

110 
подключаю

щий 
125 

10 
Котельная 

№16 
ул.Учительская, 9/1, 

К№23:49:0302002:0058 
Т-11/16 от 28.04.2015, 02-2257/15 Узел ЦТП Дом быта 20 

подключаю
щий 

70 
(от), 
40, 
32 

(гвс) 

11 
Котельная 

№16 
ул. Я. Фабрициуса, 

К№23:49:0301011:1215 
Т-29/16 от 05.08.2015, 02-4395/15 

ТК-6 
ж/д, Т-10/16 от 

24.04.15 
50 

подключаю
щий 

70 

ТК-18 
Гост.пр-т 

Пушкина-14 
35 

подключаю
щий 

80 

Узел 25 
ул.Учительская- 

9/1 
68 

подключаю
щий 

80 

12 
Котельная 
№17 (НЗ) 

д/с №4 (основное здание), ул. 
Чекменева, 16 

Т-1/17 от 20.01.14 (02-0174/14 от 
20.01.14) 

ТК- 14 д/с -4 91 
подключаю

щий 
70 
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№ 
п/
п 

№ котельной Адрес объекта № ТУ Начало участка Конец участка 
Дли
на 

уч, м 

Тип 
трубопрово

да 

dу 
прое
кт, м 

13 
Котельная 
№17 (НЗ) 

мжд К№23:49:0303008:74, 
Аллея Челтенхема 

Т-7/17  от 26.12.2014,   02-6289/14 Узел А 
мжд Аллея 
Челтенхема 

55 
подключаю

щий 
150 

14 
Котельная 

№29 
мжд К№23:49:0304022:144, 

ул.Дарвина-80, 82 
Т-4/29 от 18.05.2015 (02-3333/15) 

Уз.13Аот ул.Камо- 80 50 
подключаю

щий 
70 

Уз.13Аот ул.Камо- 82 50 
подключаю

щий 
50 

Уз.13Агвс ул.Камо- 80 50 
подключаю

щий 

d3=4
0, 

d4=3
2 

Уз.13Агвс ул.Камо- 82 50 
подключаю

щий 

d3=4
0, 

d4=3
2 

 
Лазаревский 

       
1 

Котельная 
№5Л 

ДДУ д/с №72, п. Горное Лоо ТУ №461/5Л от 28.08.2014г    02-3892/14 ТК-А ДДУ д/с № 72 50 
подключаю

щий 
50 

2 
Котельная 

№37Л 
ДУ, с.Лоо ул. Астраханская ТУ №476/37Л от 27.11.2014г   02-5560/14 УзКот 

ДУ ул. 
Астраханская 

50 
подключаю

щий 
70 

3 
Котельная 

№8Л 
ЗТЦ, ул.Лазарева 

483/8Л от 24.02.15, 02-0962/15 от 
03.03.15г. 

ТК-4б72 
4 мжд,  

пер.Павлова 
400 

подключаю
щий 

250 

ТК- 4б41 
2 мжд, ТУ 

№459/8Лот12.08
.2014г 

250 
подключаю

щий 
125 

ТК- 4б34 (ТК-
10в-1) 

ДДУ д/с № 118 50 
подключаю

щий 
40 

ТК- 8-1 (2н-11) Здание ТЦ 50 
подключаю

щий 
80 

4 
Котельная 

№9Л 
п. Вардане   ул. Минеральная, 

5б 
№511а/9Л от 13.11.15, 02-6556/15 от 

18.11.2016 
Узел 2от             

Узел 2 гвс 
жк ул. 

Минеральная, 5б 
120 

подключаю
щий 

80 
(от), 
80; 
70 

(гвс) 

5 
Котельная 

№12Л 
Школа на 400 мест 

502/12Л от 10.08.2015, исх. 02-4488/15 
(взамен №493/12Л от 21.05.2015, 02-

2760/15) 
Уз. кот.12л 

Школа на 400 
мест 

100 
подключаю

щий 
100 

6 Котельная ул. Енисейская, 12а 528/17Л от 31.03.2016 (исх. 02-1985/16 от Уз.Кот-17л ул. Енисейская, 100 подключаю 32 
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№ 
п/
п 

№ котельной Адрес объекта № ТУ Начало участка Конец участка 
Дли
на 

уч, м 

Тип 
трубопрово

да 

dу 
прое
кт, м 

№17Л 01.04.2016,г.) 12а щий 

 
Адлерский 

       
1 

Котельная 
№10А 

ТЦ, К№23:49:0402023:1645 Т-114/10А от 06.07.15, 02-3713/15 Уз.кот 
Т-114/10А от 

06.07.15г 
1300 

подключаю
щий 

125 

2 
Котельная 

№10А 
Апартотель, ул. Просвещения, 

24 
Т-170/10А от 14.09.15, 02-5252/15 ТК-72-11 

ул. 
Просвещения, 

24 
300 

подключаю
щий 

184 

3 
Котельная 

№10А 
К№23:49:0402029:4,  ул. 

Молокова, уч. №18 
Т-197/10А от 22.10.15, 02-6067/15 ТК- 69 

ул. Молокова, 
уч. №18 

50 
подключаю

щий 
32 

4 
Котельная 

№10А 
18квЖД, ул. Старонасыпная, 38 Т-30/10А от 20.02.16, 02-0970/16 ТК- 61-2-1 

жд ул. 
Старонасыпная, 

38 
100 

подключаю
щий 

50 

5 
Котельная 

№10А 
ТЦ К№23:49:0402030:0353, ул. 

Демократическая, 37 
Т-8/10А от 28.01.16, 02-0414/16 ТК- 61-15 

ТЦ. ул. 
Демократическа

я, 37 
50 

подключаю
щий 

70 

6 
Котельная 

№16А 
К№23:49:0402052:1507, ул. 

Таврическая-Акаций 
Т-186/16А от 12.10.2015, 02-5793/15 

ТК-1 
Т-186/16А от 

12.10.2015 
100 

подключаю
щий 

250 

ТК-1 ТК-2 131 
подключаю

щий 
200 

7 
Котельная 

№29А 
мжд Голубые Дали, 

Т-28/29А от 13.02.2013г. (исх. №02-
428/13) 

ТК-46 
Т-28/29А от 

13.02.13г 
31 

подключаю
щий 

100 

8 
Котельная 
№19/5А 

К№23:49:0420007:1142, ул. 
Ачишховская 

Т-23/19/5А от 06.03.2015г. (исх. №02-
1086/15 от 06.03.2015г.) 

Узел- 1 
Т-23/19/5А от 

6.03.15г 
200 

подключаю
щий 

80 

9 
Котельная 

№26А 
160кв жд, 

К№23:49:04:07007:1608 
Т-8/26А от 03.09.2014г., 02-3818/14 Уз.Кот.-26А 

160кв жд, Т-
8/26А 

120 
подключаю

щий 
150 

10 
Котельная 

№26А 
2жд 480 кв, ул. Мира 

Т-99/26А от 18.06.15г., 02-3340/15 
((взамен Т-10/26А от 12.05.12 (исх.№02-
1470 от 12.05.12г.) взамен Т-59/26А от 

11.11.2010г.) 

ТК-1-4а от      
ТК-1-4а гвс 

Т-99/26Ажд-1от             
Т-99/26Ажд-1гвс 

50 
подключаю

щий 

100 
(от), 
80; 
70 

(гвс) 

ТК-1-5 от            
ТК-1-5 гвс 

Т-99/26Ажд-2от             
Т-99/26Ажд-2гвс 

50 
подключаю

щий 

100 
(от), 
80; 
70 

(гвс) 

11 
Котельная 

№19А 
Здание администрации, КПП, 

ограждение,  ул. Ленина, 97 (в/с 
Т-80/19А от 25.05.2015, 02-2792/15 

УТ (Т-236/19А 
от 21.12.15) 

столовая 22 
подключаю

щий 
150 
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№ 
п/
п 

№ котельной Адрес объекта № ТУ Начало участка Конец участка 
Дли
на 

уч, м 

Тип 
трубопрово

да 

dу 
прое
кт, м 

"Адлер") УТ (Т-236/19А 
от 21.12.15) 

Сп. Корпус 45 
подключаю

щий 
175 

ТК-21-8 
ул.  

Просвещения- 
118/2 

100 
подключаю

щий 
100 

Пр-р уч-1 
Леч.корп.,бассей

н,проф-рий 
72 

подключаю
щий 

125 

ТК-21-5-2 
пер.Белорусский

- 5, КПП 
23 

подключаю
щий 

100 

Узел ул.Ленина- 97к2 19 
подключаю

щий 
70 

12 
Котельная 

№19А 
ул. Голубые Дали с К№ 

23:49:0402012:1316 
Т-83/19А от 29.05.2015, 02-2943/15 ТК-35-4 

Т-83/19А от 
29.05.15г, РЖД 

72 
подключаю

щий 
150 

13 
Котельная 

№19А 
Блок ДДУ, д/сад №53, ул. 

Малиновая, 5, с. Орел-Изумруд 

Т-73/19А от 08.11.13 (02-3693 от 
08.11.13г.), изменение нагрузок исх. №02-

3920/14 от 11.09.14 
ТК-1-4-1Б ДДУ д/с №53 70 

подключаю
щий 

70 

14 
Котельная 

№19А 
Тренировочная пл-ка №1, №2, 

ул. Ленина, 95 

Т-110/19А от 29.06.2015, 02-3572/15 
(аннулиров. Т-128/19А от 17.07.15, 02-

3999/15) 
ТК-55-3 ул. Ленина, 95 624 

подключаю
щий 

125 
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 Рисунок 2. Зоны действия котельных №№19/3А и 19/4А 

Рисунок 1. Зоны действия котельных №№10А,19А и 29А 
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 Рисунок 4. Перемычка - сети котельной №14 и №7 

Рисунок 3. Перемычка - сети котельной №2 и №3 
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 Рисунок 6. Перемычка - сети котельных №16 и №14 

Рисунок 5. Перемычка - сети котельной №3 и №14 
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Таблица 5. Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности 
функционирования системы теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование источника Ду, мм Протяженность, м 

1 Реконструкция:  425 
1.1 Котельная №3 400 425 
2 Строительство:  500 

2.1 Котельная №29 250 320 
2.2 Котельная №16 100 180 

 
Таблица 6. Реконструкция участков тепловых сетей для повышения надежности функционирования 
системы теплоснабжения 
№ Наименование источника Наименование Ду Ду L, м Год 

Рисунок 8. Перемычка - сети котельных №4 и №5 

Рисунок 7. Перемычка - сети котельных №5 и №22 
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п/п участка сущ персп 

1 Котельная №19А ТК-21 – ТК-23-1 300 500 158 2017 

2 Котельная №8Л ТК-2 - ТК-4б 300 400 850 2017 

3 Котельная №3 
ТК-73 – НС 

«Красноармейская» 
300 400 500 2017 

4 Котельная №14 мкр. «Ареда» ТК-27 до ТК-42  200 350 598 2017-2018 

5 Котельная №14 мкр. "Макаренко" ТК-48 до ТК-52 200 300 347 2017-2018 

 Итого:    2453  

 

 
Рисунок 9. Перекладка участка тепловой сети котельной №19А от ТК-21 до ТК-23-1 
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Рисунок 11. Перекладка участка тепловой сети котельной №3 от ТК-73 до НС "Красноармейская" 

Рисунок 10. Перекладка участка тепловой сети котельной №8Л от ТК-2 до ТК-4б 



15 

 
 

 Рисунок 12. Перекладка участка тепловой сети котельной №14 от ТК-27 до ТК-42 
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Таблица 7. Перекладка трубопроводов для подключения перспективных потребителей 
№ п/п Названия строк Протяженность, м 

1 Существующий Dy 50 455 

 на Dy 80 312 

 на Dy 100 143 

2 Существующий Dy 70 464 

 на Dy 80 76 

 на Dy 100 388 

3 Существующий Dy 80 375 

 на Dy 100 200 

 на Dy 125 175 

4 Существующий Dy 100 1480 

 на Dy 125 300 

 на Dy 150 620 

 на Dy 200 560 

5 Существующий Dy 125 268 

 на Dy 150 268 

6 Существующий Dy 150 1844 

Рисунок 13. Перекладка участка тепловой сети котельной №14 от ТК-48 до ТК52 



17 

№ п/п Названия строк Протяженность, м 

 на Dy 184 320 

 на Dy 200 898 

 на Dy 250 204 

 на Dy 300 422 

7 Существующий Dy 200 6530 

 на Dy 200 387 

 на Dy 250 3511 

 на Dy 300 1434 

 на Dy 350 1198 

8 Существующий Dy 250 1755 

 на Dy 250 580 

 на Dy 300 705 

 на Dy 350 470 

9 Существующий Dy 300 4887 

 на Dy 40 82 

 на Dy 300 21 

 на Dy 350 794 

 на Dy 400 2202 

 на Dy 450 1788 

10 Существующий Dy 500 396 

 на Dy 600 396 

 Итого в однотрубном исчислении: 18454 
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Таблица 8. Перекладка тепловых сетей с увеличением диаметров для подключения перспективных потребителей 
№ 
п/п 

№ котельной Адрес объекта № ТУ 
Начало 
участка 

Конец 
участка 

Длина уч, 
м 

dу существ, 
м 

dу проект, 
м 

 
Центральный район 

       

1 Котельная №2 
Блок ДДУ на 

территории ДОУ №6, 
ул. Гагарина, 39а 

Т-4/2 от 06.11.2013г. (исх. 
№02-3657 от 06.11.2013г.), 
№02-3982/14 от 15.09.14 

(изменение) 

Кот.№2 ТК-18 106 300 400 

2 Котельная №2 
МЖД ул. Новосёлов, 

5а 
№Т-2-2 от 20.01.16г. , 02-

0224/16 

ТК-18 ТК-18-5 202 200 250 

ТК-18-9 ТК-18а 25 150 184 

ТК-19 ТК-35 133 150 184 

3 Котельная №3 
МЖД ул. Парковая, 

3-5 
Т-6/3 от 10.09.2014г., 02-

3898/14 
ТК-1 ТК-4 209 300 400 

ТК-15 ТК-14-1 46 100 150 

4 Котельная №5 
К№ 23:49:0202018:36, 
ул. Чехова, участок 1. 

Т-5/5 от 29.10.2014г., 02-
4801/14 

ТК-2 ТК-5 377 200 300 

5 Котельная №5 
МЖД ул. Гончарова, 

9 
Т-1/5 от 15.02.2016, 02-

0809/16 
см Д (ТК 5н) ТК 8 290 200 250 

6 Котельная №7 
Онкологический 

центр, ул. 
Дагомысская, 38 

02-1753/16 от 24.03.2016 
Кот.№7 ТК 23 21 200 300 

ТК 20 ТК 21 78 150 200 

7 
Котельная №14 

"Центр" 
ГК «Сочи-Плаза», 

Курортный пр. 
Т-15/14 от 24.09.2013 (02-

3135/13) 
ТК-4-1 ТК-4-3 90 100 150 

8 
Котельная №14 

"Центр" 
зд.почты №354030, 

ул. Горького, д.56 «Б» 
Т-2/14 от 24.03.14, 02-1206/14 

от 24.03.13 
ТК-9н-3 ТК-9н-4 27 100 150 

9 
Котельная №14 

"Центр" 
К№23:49:0204026:18, 
ул. Орджоникидзе, 6 

Т-57-14 от 19.11.15. 02-
6604/15 

ТК-9н-4 УТ-1 87 100 125 

10 
Котельная №14 

"Центр" 
мжд ул. Островского Т-5-14 от 24.03.16. 02-1744/16 

УТ-2 
Уз.ТУ (ул. 
Горького- 

48г) 
31 80 100 

ТК-17н/14 ТК-17-5 91 200 300 

ТК-17-5 ТК17-7 34 150 200 

11 
Котельная №14 

"Ареда" 

ПерЦ, ул. 
Пластунская, 22, К№ 
23:49:0205023:1003 

Т-1/14 от 14.02.14г. (02-
0656/14 от 14.02.14г.), 

изменение №02-1384/15 от 
20.03.15 

ВЗ, ТК-27 ТК-42 599 200 350 

12 
Котельная №14 

"Ареда" 
ул. Туапсинская-10 

ТУ №Т-13/14 от 11.05.2012г., 
№02-4004/13 от 28.11.2013г. 

(Изменение) 

СрЗ, 
Н/Ст"Ареда" 

ТК-44 397 300 350 



 

19 

№ 
п/п 

№ котельной Адрес объекта № ТУ 
Начало 
участка 

Конец 
участка 

Длина уч, 
м 

dу существ, 
м 

dу проект, 
м 

13 
Котельная №14 

"Ареда" 

мкжд 
К№23:49:0205031:91, 
ул. Севастопольская 

02-2768/15 от 22.05.2015 НЗ, ТК-106 ТК-106а 63 100 125 

14 Котельная №15д 

мжк 
К№23:49:0125014:100

3, 
ул.Старошоссейная, 5 

Т-2/15 от 16.01.2015,   02-
0109/15 

Смена-d1 ТК- 6 198 500 600 

15 Котельная №22 
мжд, 

К№23:49:0202016:284
5,  ул. Чехова, 21 (НЗ) 

Т-6/22  от 09.10.2015,   02-
5761/15 (выдали в адрес 

заказчика повторно) 

НЗ, ТК-3 (d1-
под) 

ТК-11 87, (d1-под) 200 250 

НЗ, ТК-10 (d1-
под) 

ТК-9 
300, (d1-

под) 
200 250 

16 Котельная №30 
Блок ДДУ, детский 

сад №35, ул. Труда, 6 

Т-2/30 от 06.11.2013г. (исх. 
№02-3655/13 от 06.11.2013г.), 
№02-2914/14 от 09.07.2014г., 

02-2884/14 от 08.07.2014 
измен. 

ТК-6от ТК-14от 69 80 100 

ТК-14от ТК-15от 38 70 80 

 
Хостинский район 

       

1 Котельная №9 

мжд по ул.50 лет 
СССР, 

К№23:49:0304017:100
8 

Т-3/9 от 27.03.2015, 02-
1540/15 

ТК-1 ТК-2 41 300 400 

ТК-21 ТК-24 64 100 150 

2 Котельная №11 
К№23:49:0401008:144

9, ул.Искры 
Т-5/11 от 20.02.15г., (02-

0813/15) 
Кот.№11гвс Н-36гвс 50 d4=100 d4=200 

Н-36гвс Агвс 230 d4=100 d4=200 

3 Котельная №16 
мжд ул. Яна 
Фабрициуса, 

Т-12/16 от 05.12.12г., 02-
4123/12 от 05.05.2012г., 

Справка о выполнении ТУ 
№02-456/13 от14.02.13 

ТК-4 ТК-4-1 10 80 125 

4 Котельная №16 
жд 

К№23:49:0302016:130
1 

Т-10/16 от 24.04.2015, 02-
2203/15 

отв. на ЦТП 
Фабрициуса 

Узел ЦТП 34 150 200 

5 Котельная №16 
ул. Я. Фабрициуса, 

К№23:49:0301011:121
5 

Т-29/16 от 05.08.2015, 02-
4395/15 

Узел 22 Узел 23 35 80 125 

Узел 23 Узел 24 30 50 100 

Узел 24 Узел 25 86 50 80 

6 Котельная №17 (НЗ) 
мжд 

К№23:49:0303008:74, 
Аллея Челтенхема 

Т-7/17  от 26.12.2014,   02-
6289/14 

ТК- 11 Узел А 226 200 250 

7 Котельная №29 мжд Т-4/29 от 18.05.2015 (02- ЦТП ТК 1от 10 200 300 
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№ 
п/п 

№ котельной Адрес объекта № ТУ 
Начало 
участка 

Конец 
участка 

Длина уч, 
м 

dу существ, 
м 

dу проект, 
м 

К№23:49:0304022:144
, ул.Дарвина-80, 82 

3333/15) "Кудепста" ВЗ 
(отопл) 
ТК 1от ТК 1-3от 270 200 250 

Уз.13от Уз.13Аот 80 150 200 

ТК 1-6гвс Уз. ГВС 100 d4=70 d4=100 

Уз.13гвс Уз.13Агвс 80 d4=70 d4=100 

 
Лазаревский 

       
1 Котельная №8Л 

ДДУ, д/с №118, ул. 
Партизанская, 16 

№Т-457/8Л  от 09.10.2013г., 
02-3485/13 от 22.10.13 

ТК-2 ТК-4б 894 300 450 

2 Котельная №8Л 4 мжд,  пер.Павлова 
ТУ №460/8Л от 22.08.2014г      

02-4006/14 
ТК-4б ТК-4б48а 786 300 400 

3 Котельная №8Л 2 мжд 
ТУ №459/8Л от 12.08.2014г   

280-Л/14 
ТК-4б68 ТК-4б71 81 200 300 

4 Котельная №8Л ЗТЦ, ул.Лазарева 
483/8Л от 24.02.15, 02-0962/15 

от 03.03.15г. 

ТК-4б71 ТК-4б72 80 150 300 

ТК- 4б24 ТК- 4б32 393 200 250 

ТК- 1-1 ТК- 2н-2 209 250 300 

ТК- 2н-12-4 ТК- 7-9 471 200 250 

5 Котельная №9Л 
п. Вардане   ул. 

Минеральная, 5б 
№511а/9Л от 13.11.15, 02-

6556/15 от 18.11.2016 

Кот. №9л ОТ 
ГВС 

Узел 1от             
Узел гвс 1 

2 
150 (от), 

80;70 (гвс) 

184 (от), 
125; 100 

(гвс) 

Узел 1от      
Узел гвс 1 

Узел 2от             
Узел 2 гвс 

83 
100 (от), 80; 

50 (гвс) 

150 (от), 
125; 100 

(гвс) 

 
Адлерский 

       

1 Котельная №10А 

ТЦ 
К№23:49:0402030:035

3, ул. 
Демократическая, 37 

Т-8/10А от 28.01.16, 02-
0414/16 

ТК- 61-6 смена d 59 150 200 

ТК- 61-8 ТК- 61-9 44 150 200 

2 Котельная №19/5А 
К№23:49:0420007:114

2, ул. Ачишховская 

Т-23/19/5А от 06.03.2015г. 
(исх. №02-1086/15 от 

06.03.2015г.) 
Кот.№19/5а Узел- 1 13 70 100 

3 Котельная №26А 2жд 480 кв, ул. Мира 

Т-99/26А от 18.06.15г., 02-
3340/15 ((взамен Т-10/26А от 

12.05.12 (исх.№02-1470 от 
12.05.12г.) взамен Т-59/26А от 

11.11.2010г.) 

ТК-1-4а (гвс) ТК-1-5 (гвс) 70 d2= 50 d2= 80 
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№ 
п/п 

№ котельной Адрес объекта № ТУ 
Начало 
участка 

Конец 
участка 

Длина уч, 
м 

dу существ, 
м 

dу проект, 
м 

4 Котельная №19А 

Столовая, бассейн, 
лечебный корпус, 

спальный корпус и 
пр. (в/с "Адлер") 

Т-236/19А от 21.12.15, 02-
7440/15 

ТК-21 ТК-21-5-1 235 250 350 

5 Котельная №19А 

жилой дом литер А,Б 
на зем.уч. 

№23:49:0402013:1234, 
ул. Просвещения, 

118/2 

Т-53/19А от 15.04.2015, 02-
2025/15 

ТК-21-5-1 ТК-21-7 133 250 300 

6 Котельная №19А 

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс, КПП, ул. 
Белорусская, 5 (в/с 

"Адлер") 

Т-79/19А от 25.05.2015 (02-
2793/15) (взамен Т-117/19А от 

13.12.12г) 
ТК-21-7 Пр-р учёта-2 118 200 300 

7 Котельная №19А 

Здание 
администрации, КПП, 

ограждение,  ул. 
Ленина, 97 (в/с 

"Адлер") 

Т-80/19А от 25.05.2015, 02-
2792/15 

Пр-р учёта-2 УТ 87 150 250 

ТК-21-5 ТК-21-5-2 134 125 150 

8 Котельная №19А 
ул. Голубые Дали с 

К№ 
23:49:0402012:1316 

Т-83/19А от 29.05.2015, 02-
2943/15 

ТК-35 ТК-35-1 40 200 300 

ТК-35-1 ТК-35-2-1 131 150 300 

ТК-35-2-1 ТК-35-2 15 150 250 

9 Котельная №19А 
Блок ДДУ, д/сад №53, 

ул. Малиновая, 5, с. 
Орел-Изумруд 

Т-73/19А от 08.11.13 (02-3693 
от 08.11.13г.), изменение 

нагрузок исх. №02-3920/14 от 
11.09.14 

ТК-1-4 ТК-1-4-1А 120 150 200 
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Таблица 9. Ветхие тепловые сети на источниках МУП "Сочитеплоэнерго" 

№ п/п Наименование источника 

Протяженность 
тепловых сетей, 
находящихся в 
эксплуатации  

км 

Процент 
ветхих сетей 

% 

Протяженность 
ветхих тепловых 

сетей, находящихся в 
эксплуатации  

км 
1 Адлерский 77,59   2,472 

1.1 Котельная №10А 8,18 3% 0,221 

1.2 Котельная №16А 0,38 0% - 

1.3 Котельная №19А 51,22 3% 1,742 

1.4 Котельная №19/1А 0,77 0% - 

1.5 Котельная №19/2А 0,37 0% - 

1.6 Котельная №19/3А 0,83 1% 0,011 

1.7 Котельная №19/4А 0,84 1% 0,006 

1.8 Котельная №19/5А 0,47 0% 0,001 

1.9 Котельная №21А 0,18 1% 0,002 

1.10 Котельная №25А 0,15 0% 0,000 

1.11 Котельная №26А 7,29 4% 0,277 

1.12 Котельная №29А 4,84 4% 0,198 

1.13 Котельная №31А 1,40 1% 0,011 

1.14 Котельная №32А 0,05 0% - 

1.15 Котельная №33А 0,28 1% 0,003 

1.16 Котельная №38А 0,22 0% - 

1.17 Котельная №50А 0,12 0% - 

2 Лазаревский 40,47   1,164 

2.1 Котельная №1Л 0,49 1% 0,003 

2.2 Котельная №2Л 0,50 1% 0,003 

2.3 Котельная №3Л 0,85 1% 0,005 

2.4 Котельная №4Л 1,52 1% 0,009 

2.5 Котельная №5Л 1,04 0% 0,005 

2.6 Котельная №6Л 0,48 0% 0,002 

2.7 Котельная №7Л 0,20 0% 0,000 

2.8 Котельная №8Л 24,56 4% 1,032 

2.9 Котельная №8/2Л 2,13 0% - 

2.10 Котельная №9Л 2,01 2% 0,044 

1.11 Котельная №10Л 1,17 2% 0,027 

2.12 Котельная №11Л 1,30 1% 0,018 

2.13 Котельная №11/1Л 1,20 0% - 

2.14 Котельная №12Л 0,20 0% 0,000 

2.15 Котельная №13Л 0,14 1% 0,001 

2.16 Котельная №14Л 0,23 0% 0,000 

2.17 Котельная №15Л 0,10 0% - 

2.18 Котельная №16Л 1,13 1% 0,015 

2.19 Котельная №17Л 0,07 0% - 

2.20 Котельная №18Л 0,18 0% - 

2.21 Котельная №37Л 0,27 0% - 

2.22 Котельная №40Л 0,35 0% - 

2.23 Котельная №41Л 0,35 0% - 

3 Хостинский 72,42   2,819 

3.1 Котельная №6 7,26 4% 0,305 
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№ п/п Наименование источника 

Протяженность 
тепловых сетей, 
находящихся в 
эксплуатации  

км 

Процент 
ветхих сетей 

% 

Протяженность 
ветхих тепловых 

сетей, находящихся в 
эксплуатации  

км 
3.2 Котельная №9 8,44 4% 0,363 

3.3 Котельная №10 0,89 0% 0,004 

3.4 Котельная №11 2,97 0% 0,013 

3.5 Котельная №12 0,27 0% 0,001 

3.6 Котельная №16 30,38 4% 1,276 

3.7 Котельная №17 10,51 5% 0,515 

3.8 Котельная №20 0,97 0% 0,004 

3.9 Котельная №21 0,18 0% 0,001 

3.10 Котельная №24 7,20 4% 0,310 

3.11 Котельная №25 2,51 1% 0,025 

3.12 Котельная №35 0,80 0% 0,002 

3.13 Котельная №36 0,02 0% 0,000 

3.14 Котельная №44 0,02 0% 0,000 

4 Центральный 143,902   5,055 

4.1 Котельная №1 5,962 1% 0,072 

4.2 Котельная №2 11,21 4% 0,426 

4.3 Котельная №3 28,35 3% 0,850 

4.4 Котельная №4 0,74 1% 0,004 

4.5 Котельная №5 14,03 3% 0,435 

4.6 Котельная №7 2,89 1% 0,014 

4.7 Котельная №8 4,65 1% 0,037 

4.8 Котельная №13Д 0,65 0% 0,001 

4.9 Котельная №14 50,67 5% 2,432 

4.10 Котельная №15 21,13 3% 0,697 

4.11 Котельная №22 3,62 2% 0,087 

 Итого: 334,382   11,51 
 
Таблица 10. Степень износа тепловых сетей ООО "Хоста" 
№ 
п/п 

Наименование источника/участка Ду, мм L, м Степень износа, % 

1 ТЭС-1  4860  

1.1 ТК2 – ТК3 

300 50 85% 

200 50 85% 

80 50 85% 

1.2 ТК3 – ТК4 

300 50 85% 

200 50 85% 

80 50 85% 

1.3 ТК4 – ТК5 

300 50 85% 

200 50 85% 

80 50 85% 

1.4 ТК5 – ТК7 – ТК8 

250 100 85% 

200 100 85% 

100 100 85% 

1.5 ТК8 – ТК10 – ТК11 

150 350 85% 

100 350 85% 

70 350 85% 
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№ 
п/п 

Наименование источника/участка Ду, мм L, м Степень износа, % 

1.6 ТЭС-1 – ТК6 

150 950 60% 

125 950 60% 

100 950 60% 

1.7 ТК6 – ТК6.1 

150 50 60% 

125 50 60% 

100 50 60% 

1.8 ТК6.1 – ТК6.2 

100 20 60% 

80 20 60% 

50 20 60% 

2 ТЭС-2  5408  

2.1 ТК2 – ТК3 200 74 75% 

2.2 ТК3 – ТК4 - ЦТП3 150 360 75% 

2.3 ТК6 – ТК10 – ЦТП1 400 1620 75% 

2.4 ТК9 – ТК2/2 – ЦТП2 200 74 75% 

2.5 ЦТП1 – ТК1/1 – ТК1/7 

200 1364 85% 

150 682 85% 

100 682 85% 

2.6 ТК1/7 – ТК1/8 

150 276 85% 

100 138 85% 

80 138 85% 

 Итого:  10268  
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Таблица 11. Данные по тепловым сетям с минераловатной теплоизоляцией (на 2015 год), введенных в эксплуатацию до 2000 гг. 

Источник 
Dу (мм), протяженность в однотрубном исчислении (м) 

15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 
Общий 

итог 

Адлерский 
район   

90,0 
 

3 
386,

0 

6 
694,

0 

4 
026,0 

4 
594,

0 

3 
830,

0 

5 
826,

0 
 

4 
676,

0 

2 
951,

0 

10 
448,

0 

4 
280,

0 

3 
127,

0 

852,
0 

2 
328,

0 

356,
0 

4 
728,

0 

62 
192,0 

Котельная 
№10А     

282,
0 

818,
0 

496,0 
1 

524,
0 

342,
0 

2 
010,

0 
 

2 
978,

0 
 

3 
228,

0 

1 
194,

0 

502,
0     

13 
374,0 

Внутри 
помещений        

208,
0 

208,
0            

416,0 

На открытом 
воздухе     

166,
0           

502,
0     

668,0 

Непроходно
й канал     

116,
0 

818,
0 

496,0 
1 

316,
0 

134,
0 

2 
010,

0 
 

2 
978,

0 
 

3 
228,

0 

1 
194,

0 
     

12 
290,0 

Котельная 
№19А     

1 
954,

0 

4 
932,

0 

3 
514,0 

2 
970,

0 

1 
628,

0 

3 
816,

0 
 

1 
698,

0 

2 
951,

0 

3 
978,

0 

3 
086,

0 

1 
521,

0 

852,
0 

2 
208,

0 

356,
0 

4 
728,

0 

40 
192,0 

Бесканальна
я         

284,
0            

284,0 

Внутри 
помещений       

210,0 
  

176,
0    

206,
0       

592,0 

На открытом 
воздухе     

180,
0  

248,0 
 

374,
0   

136,
0 

199,
0 

1 
518,

0 
 

597,
0  

408,
0  

3 
232,

0 
6 892,0 

Непроходно
й канал     

1 
774,

0 

4 
932,

0 

3 
056,0 

2 
970,

0 

970,
0 

3 
640,

0 
 

1 
562,

0 

2 
752,

0 

2 
254,

0 

3 
086,

0 

924,
0 

852,
0 

1 
800,

0 

356,
0 

1 
496,

0 

32 
424,0 

Котельная 
№19/3А     

160,
0 

180,
0  

100,
0 

760,
0            

1 200,0 

Непроходно
й канал     

160,
0 

180,
0  

100,
0 

760,
0            

1 200,0 

Котельная 
№19/4А     

580,
0    

1 
100,

0 
           

1 680,0 

Непроходно
й канал     

580,
0    

1 
100,

0 
           

1 680,0 
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Источник 
Dу (мм), протяженность в однотрубном исчислении (м) 

15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 
Общий 

итог 
Котельная 
№19/5А   

90,0 
 

320,
0 

520,
0               

930,0 

Непроходно
й канал   

90,0 
 

320,
0 

520,
0               

930,0 

Котельная 
№21А     

90,0 
244,

0 
16,0 

             
350,0 

На открытом 
воздухе     

90,0 
244,

0 
16,0 

             
350,0 

Котельная 
№29А              

3 
242,

0 
 

1 
104,

0 
 

120,
0   

4 466,0 

Непроходно
й канал              

3 
242,

0 
 

1 
104,

0 
 

120,
0   

4 466,0 

Лазаревский 
район 

30
,0 

832,
0 

2 
831,

0 

1 
738,

5 

12 
533,

5 

5 
729,

0 

6 
671,0 

7 
444,

0 

510,
0 

4 
252,

0 
 

2 
316,

0 

586,
0 

3 
020,

0 
      

48 
493,0 

Котельная 
№1Л    

19,0 
443,

0  
386,0 

             
848,0 

Бесканальна
я     

38,0 
               

38,0 

На открытом 
воздухе     

108,
0  

386,0 
             

494,0 

Непроходно
й канал    

19,0 
297,

0                
316,0 

Котельная 
№2Л  

22,0 
182,

0  
473,

0 
43,0 42,0 

             
762,0 

На открытом 
воздухе  

22,0 32,0 
 

473,
0 

43,0 42,0 
             

612,0 

Непроходно
й канал   

150,
0                  

150,0 

Котельная 
№3Л     

380,
0 

130,
0 

1 
010,0              

1 520,0 

На открытом 
воздухе       

260,0 
             

260,0 

Непроходно
й канал     

380,
0 

130,
0 

750,0 
             

1 260,0 
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Источник 
Dу (мм), протяженность в однотрубном исчислении (м) 

15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 
Общий 

итог 

Котельная 
№4Л  

446,
0 

660,
0  

1 
048,

0 

158,
0               

2 312,0 

На открытом 
воздухе  

446,
0 

660,
0  

1 
048,

0 

158,
0               

2 312,0 

Котельная 
№8Л   

1 
078,

0 

1 
100,

0 

7 
376,

0 

4 
212,

0 

4 
304,0 

4 
978,

0 

510,
0 

3 
236,

0 
 

2 
316,

0 

586,
0 

3 
020,

0 
      

32 
716,0 

На открытом 
воздухе   

698,
0 

1 
100,

0 

122,
0 

434,
0 

626,0 
             

2 980,0 

Непроходно
й канал   

380,
0  

7 
254,

0 

3 
778,

0 

3 
678,0 

4 
978,

0 

510,
0 

3 
236,

0 
 

2 
316,

0 

586,
0 

3 
020,

0 
      

29 
736,0 

Котельная 
№8/1Л     

70,0 
    

70,0 
          

140,0 

Бесканальна
я     

70,0 
    

70,0 
          

140,0 

Котельная 
№8/2Л   

272,
0 

210,
5 

363,
5 

97,0 477,0 
514,

0  
728,

0           
2 662,0 

На открытом 
воздухе   

104,
0    

52,0 52,0 
 

104,
0           

312,0 

Непроходно
й канал   

168,
0 

210,
5 

363,
5 

97,0 425,0 
462,

0  
624,

0           
2 350,0 

Котельная 
№9Л  

128,
0 

148,
0 

119,
0 

1 
684,

0 

152,
0 

130,0 
1 

389,
0 

 
144,

0           
3 894,0 

На открытом 
воздухе  

128,
0 

148,
0 

119,
0 

1 
654,

0 

122,
0 

130,0 
995,

0  
144,

0           
3 440,0 

Непроходно
й канал     

30,0 30,0 
 

394,
0             

454,0 

Котельная 
№10Л    

84,0 
122,

0 
169,

0  
205,

0  
74,0 

          
654,0 

На открытом 
воздухе    

49,0 
 

49,0 
 

168,
0             

266,0 
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Источник 
Dу (мм), протяженность в однотрубном исчислении (м) 

15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 
Общий 

итог 
Непроходно
й канал    

35,0 
122,

0 
120,

0  
37,0 

 
74,0 

          
388,0 

Котельная 
№11Л   

269,
0  

269,
0 

768,
0 

100,0 
330,

0             
1 736,0 

На открытом 
воздухе   

269,
0  

269,
0 

768,
0  

230,
0             

1 536,0 

Непроходно
й канал       

100,0 
100,

0             
200,0 

Котельная 
№11/1Л 

30
,0 

236,
0 

222,
0 

192,
0 

219,
0                

899,0 

Внутри 
помещений   

60,0 
                 

60,0 

На открытом 
воздухе 

30
,0 

236,
0 

162,
0 

192,
0 

219,
0                

839,0 

Котельная 
№16Л    

14,0 86,0 
 

72,0 28,0 
            

200,0 

На открытом 
воздухе    

14,0 14,0 
  

28,0 
            

56,0 

Непроходно
й канал     

72,0 
 

72,0 
             

144,0 

Котельная 
№17Л       

150,0 
             

150,0 

На открытом 
воздухе       

150,0 
             

150,0 

Центральны
й район  

1 
038,

0 

3 
400,

0 

3 
290,

0 

43 
192,

7 

9 
562,

0 

64 
010,4 

31 
607,

1 

20 
460,

0 

37 
670,

4 

3 
200,

0 

35 
267,

4 

9 
068,

0 

13 
830,

0 

5 
736,

0 

8 
548,

0 

528,
0 

9 
378,

0 

2 
286,

0 

9 
080,

0 

311 
152,0 

Котельная 
№1   

308,
0 

488,
0 

2 
216,

0 
 

1 
916,0 

2 
600,

0 

1 
000,

0 

532,
0  

664,
0 

800,
0 

1 
400,

0 
      

11 
924,0 

На открытом 
воздухе   

248,
0 

428,
0 

1 
416,

0 
 

1 
276,0 

420,
0 

640,
0 

200,
0  

464,
0         

5 092,0 

Непроходно
й канал   

60,0 60,0 
800,

0  
640,0 

2 
180,

0 

360,
0 

332,
0  

200,
0 

800,
0 

1 
400,

0 
      

6 832,0 

Котельная 
    

4 
 

5 2 
  

3 2 1 
 

2 
     

22 
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Источник 
Dу (мм), протяженность в однотрубном исчислении (м) 

15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 
Общий 

итог 
№2 800,

0 
530,0 400,

0 
200,

0 
720,

0 
230,

0 
540,

0 
420,0 

На открытом 
воздухе       

5 
530,0 

80,0 
   

1 
330,

0 
  

90,0 
     

7 030,0 

Непроходно
й канал     

4 
800,

0 
  

2 
320,

0 
  

3 
200,

0 

1 
390,

0 

1 
230,

0 
 

2 
450,

0 
     

15 
390,0 

Котельная 
№3    

1 
000,

0 

9 
760,

0 
 

16 
530,0 

110,
0 

10 
824,

0 

6 
952,

0 
 

5 
620,

0 

920,
0 

3 
200,

0 
 

1 
720,

0 
 

60,0 
  

56 
696,0 

На открытом 
воздухе    

1 
000,

0 
  

1 
480,0  

1 
080,

0 

2 
272,

0 
 

220,
0         

6 052,0 

Непроходно
й канал     

9 
760,

0 
 

15 
050,0 

110,
0 

9 
744,

0 

4 
680,

0 
 

5 
400,

0 

920,
0 

3 
200,

0 
 

1 
720,

0 
 

60,0 
  

50 
644,0 

Котельная 
№5  

400,
0  

170,
0 

4 
606,

0 

1 
906,

0 

8 
908,0 

5 
170,

0 

3 
444,

0 

7 
066,

0 
 

7 
602,

0 

250,
0 

2 
542,

0 
 

510,
0     

42 
574,0 

На открытом 
воздухе  

400,
0   

1 
340,

0 
 

1 
916,0 

600,
0 

80,0 
  

720,
0  

1 
488,

0 
      

6 544,0 

Непроходно
й канал    

170,
0 

3 
266,

0 

1 
906,

0 

6 
992,0 

4 
570,

0 

3 
364,

0 

7 
066,

0 
 

6 
882,

0 

250,
0 

1 
054,

0 
 

510,
0     

36 
030,0 

Котельная 
№7     

520,
0  

476,0 
1 

370,
0 

 

1 
610,

0 
 

1 
804,

0 
        

5 780,0 

На открытом 
воздухе     

220,
0  

396,0 
210,

0  
650,

0  
392,

0         
1 868,0 

Непроходно
й канал     

300,
0  

80,0 
1 

160,
0 

 
960,

0  

1 
412,

0 
        

3 912,0 

Котельная 
№8  

514,
0 

1 
464,

0 
80,0 

794,
0 

1 
532,

0 
808,0 

1 
362,

0 

820,
0 

1 
660,

0 
 

800,
0         

9 834,0 
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Источник 
Dу (мм), протяженность в однотрубном исчислении (м) 

15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 
Общий 

итог 

На открытом 
воздухе  

514,
0 

1 
464,

0 
80,0 

694,
0 

1 
192,

0 
808,0 

1 
362,

0 

820,
0 

1 
660,

0 
 

800,
0         

9 394,0 

Непроходно
й канал     

100,
0 

340,
0               

440,0 

Котельная 
№13    

154,
0 

528,
9  

330,0 
284,

9             
1 297,8 

На открытом 
воздухе    

60,0 
368,

9  
300,0 

284,
9             

1 013,8 

Непроходно
й канал    

94,0 
160,

0  
30,0 

             
284,0 

Котельная 
№14   

654,
0 

618,
0 

11 
184,

0 

2 
440,

0 

17 
914,0 

7 
398,

0 

2 
938,

0 

9 
154,

0 
 

9 
016,

0 

2 
806,

0 

5 
642,

0 

3 
196,

0 

2 
026,

0 

528,
0 

8 
440,

0 

650,
0 

9 
080,

0 

93 
684,0 

На открытом 
воздухе     

60,0 
1 

020,
0 

298,0 
  

3 
054,

0 
 

298,
0  

720,
0    

5 
282,

0 
 

2 
700,

0 

13 
432,0 

Непроходно
й канал   

654,
0 

618,
0 

11 
124,

0 

1 
420,

0 

17 
616,0 

7 
398,

0 

2 
938,

0 

6 
100,

0 
 

8 
718,

0 

2 
806,

0 

4 
922,

0 

3 
196,

0 

2 
026,

0 

528,
0 

3 
158,

0 

650,
0 

6 
380,

0 

80 
252,0 

Котельная 
№15   

908,
0 

702,
0 

4 
384,

0 

3 
272,

0 

5 
400,0 

6 
406,

0 

490,
0 

6 
018,

0 
 

5 
750,

0 

2 
612,

0 
  

3 
366,

0 
 

878,
0 

1 
636,

0 
 

41 
822,0 

На открытом 
воздухе   

260,
0 

162,
0 

1 
386,

0 

606,
0 

2 
992,0 

2 
422,

0 

410,
0 

3 
664,

0 
 

2 
956,

0 

162,
0   

500,
0   

862,
0  

16 
382,0 

Непроходно
й канал   

648,
0 

540,
0 

2 
998,

0 

2 
666,

0 

2 
408,0 

3 
984,

0 
80,0 

2 
354,

0 
 

2 
794,

0 

2 
450,

0 
  

2 
866,

0 
 

878,
0 

774,
0  

25 
440,0 

Котельная 
№22  

124,
0 

42,0 78,0 
2 

583,
8 

26,0 
3 

020,4 

2 
342,

2 

872,
0 

2 
984,

4 
 

977,
4 

116,
0 

1 
046,

0 
 

876,
0     

15 
088,2 

На открытом 
воздухе  

58,0 
 

72,0 
1 

061,
2 

 
990,0 

542,
8 

236,
0 

1 
686,

0 
 

781,
8  

518,
0  

518,
0     

6 463,8 

Непроходно
й канал  

66,0 42,0 6,0 
1 

522,
26,0 

2 
030,4 

1 
799,

636,
0 

1 
298,  

195,
6 

116,
0 

528,
0  

358,
0     

8 624,4 
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Источник 
Dу (мм), протяженность в однотрубном исчислении (м) 

15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 
Общий 

итог 
6 4 4 

Котельная 
№30   

24,0 
 

1 
816,

0 

386,
0 

3 
178,0 

2 
164,

0 
72,0 

1 
694,

0 
 

314,
0 

334,
0   

50,0 
    

10 
032,0 

На открытом 
воздухе     

56,0 
320,

0 
104,0 

608,
0  

960,
0           

2 048,0 

Непроходно
й канал   

24,0 
 

1 
760,

0 
66,0 

3 
074,0 

1 
556,

0 
72,0 

734,
0  

314,
0 

334,
0   

50,0 
    

7 984,0 

Хостинский 
район  

1 
418,

0 

5 
078,

0 

2 
788,

0 

20 
509,

8 

21 
636,

0 

26 
426,4 

35 
872,

2 

6 
488,

0 

28 
294,

4 
 

17 
359,

4 

14 
832,

0 

15 
188,

0 

396,
0 

6 
540,

0 
 

2 
436,

0 

5 
836,

0 
 

211 
098,2 

Котельная 
№6  

914,
0 

1 
464,

0 
80,0 

1 
434,

0 

1 
192,

0 

4 
884,0 

3 
802,

0 

3 
100,

0 

3 
260,

0 
 

2 
980,

0 
 

700,
0       

23 
810,0 

На открытом 
воздухе  

914,
0 

1 
464,

0 
80,0 

674,
0 

1 
192,

0 

1 
424,0 

1 
462,

0 

820,
0 

1 
660,

0 
 

1 
240,

0 
 

100,
0       

11 
030,0 

Непроходно
й канал     

760,
0  

3 
460,0 

2 
340,

0 

2 
280,

0 

1 
600,

0 
 

1 
740,

0 
 

600,
0       

12 
780,0 

Котельная 
№9  

130,
0 

1 
092,

0 

240,
0 

1 
554,

0 

2 
190,

0 
872,0 

4 
242,

0 

304,
0 

2 
592,

0 
 

1 
754,

0 
 

1 
196,

0 

396,
0 

320,
0     

16 
882,0 

На открытом 
воздухе  

54,0 
548,

0    
328,0 

3 
900,

0 
 

320,
0  

252,
0         

5 402,0 

Непроходно
й канал  

76,0 
544,

0 
240,

0 

1 
554,

0 

2 
190,

0 
544,0 

342,
0 

304,
0 

2 
272,

0 
 

1 
502,

0 
 

1 
196,

0 

396,
0 

320,
0     

11 
480,0 

Котельная 
№10     

342,
0 

60,0 214,0 
588,

0  
532,

0  
52,0 

        
1 788,0 

На открытом 
воздухе     

142,
0 

50,0 
 

266,
0  

104,
0           

562,0 

Непроходно
й канал     

200,
0 

10,0 214,0 
322,

0  
428,

0  
52,0 

        
1 226,0 

Котельная 
  

908, 702, 4 3 5 6 490, 6 
 

5 2 
  

3 
 

878, 1 
 

41 
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Источник 
Dу (мм), протяженность в однотрубном исчислении (м) 

15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 
Общий 

итог 
№12 0 0 584,

0 
248,

0 
400,0 406,

0 
0 018,

0 
750,

0 
612,

0 
366,

0 
0 636,

0 
998,0 

На открытом 
воздухе   

260,
0 

162,
0 

1 
486,

0 

486,
0 

2 
992,0 

2 
422,

0 

410,
0 

3 
664,

0 
 

2 
956,

0 

162,
0   

500,
0   

862,
0  

16 
362,0 

Непроходно
й канал   

648,
0 

540,
0 

3 
098,

0 

2 
762,

0 

2 
408,0 

3 
984,

0 
80,0 

2 
354,

0 
 

2 
794,

0 

2 
450,

0 
  

2 
866,

0 
 

878,
0 

774,
0  

25 
636,0 

Котельная 
№16  

250,
0 

1 
180,

0 

780,
0 

4 
020,

0 

10 
110,

0 

6 
210,0 

10 
500,

0 

120,
0 

9 
070,

0 
 

2 
362,

0 

2 
940,

0 

3 
370,

0 
 

1 
928,

0 
 

1 
558,

0 

4 
200,

0 
 

58 
598,0 

На открытом 
воздухе  

210,
0 

170,
0 

320,
0 

2 
860,

0 

2 
830,

0 

1 
840,0 

3 
980,

0 
50,0 

4 
290,

0 
 

1 
620,

0 

1 
900,

0 
  

1 
040,

0 
 

400,
0 

1 
810,

0 
 

23 
320,0 

Непроходно
й канал  

40,0 
1 

010,
0 

460,
0 

1 
160,

0 

7 
280,

0 

4 
370,0 

6 
520,

0 
70,0 

4 
780,

0 
 

742,
0 

1 
040,

0 

3 
370,

0 
 

888,
0  

1 
158,

0 

2 
390,

0 
 

35 
278,0 

Котельная 
№17   

16,0 
448,

0 

1 
786,

0 

2 
410,

0 
768,0 

2 
120,

0 

1 
270,

0 

1 
280,

0 
 

1 
680,

0 

5 
460,

0 

3 
726,

0 
      

20 
964,0 

На открытом 
воздухе    

448,
0 

1 
150,

0 

1 
632,

0 
32,0 

1 
134,

0 

938,
0 

1 
042,

0 
 

1 
326,

0 

2 
932,

0 

2 
766,

0 
      

13 
400,0 

Непроходно
й канал   

16,0 
 

636,
0 

778,
0 

736,0 
986,

0 
332,

0 
238,

0  
354,

0 

2 
528,

0 

960,
0       

7 564,0 

Котельная 
№20     

630,
0  

920,0 88,0 
260,

0 
34,0 

          
1 932,0 

На открытом 
воздухе     

630,
0   

88,0 
260,

0 
34,0 

          
1 012,0 

Непроходно
й канал       

920,0 
             

920,0 

Котельная 
№21      

364,
0               

364,0 

На открытом 
воздухе      

120,
0               

120,0 

Непроходно
     

244,
              

244,0 
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Источник 
Dу (мм), протяженность в однотрубном исчислении (м) 

15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 
Общий 

итог 
й канал 0 

Котельная 
№24    

80,0 
470,

0 

1 
620,

0 
930,0 

2 
400,

0 
 

70,0 
 

1 
490,

0 

2 
590,

0 

4 
750,

0 
      

14 
400,0 

На открытом 
воздухе    

80,0 
250,

0 

1 
280,

0 
376,0 

1 
590,

0 
   

1 
010,

0 

2 
480,

0 

3 
380,

0 
      

10 
446,0 

Непроходно
й канал     

220,
0 

340,
0 

554,0 
810,

0  
70,0 

 
480,

0 
110,

0 

1 
370,

0 
      

3 954,0 

Котельная 
№25   

320,
0 

220,
0 

1 
290,

0 
 

30,0 
1 

220,
0 

 
760,

0   
780,

0 
400,

0       
5 020,0 

На открытом 
воздухе   

124,
0 

220,
0 

240,
0   

120,
0  

200,
0   

600,
0        

1 504,0 

Непроходно
й канал   

196,
0  

1 
050,

0 
 

30,0 
1 

100,
0 

 
560,

0   
180,

0 
400,

0       
3 516,0 

Котельная 
№29  

124,
0 

66,0 78,0 
4 

399,
8 

412,
0 

6 
198,4 

4 
506,

2 

944,
0 

4 
678,

4 
 

1 
291,

4 

450,
0 

1 
046,

0 
 

926,
0     

25 
120,2 

На открытом 
воздухе  

58,0 
 

72,0 
1 

117,
2 

320,
0 

1 
094,0 

1 
150,

8 

236,
0 

2 
646,

0 
 

781,
8  

518,
0  

518,
0     

8 511,8 

Непроходно
й канал  

66,0 66,0 6,0 
3 

282,
6 

92,0 
5 

104,4 

3 
355,

4 

708,
0 

2 
032,

4 
 

509,
6 

450,
0 

528,
0  

408,
0     

16 
608,4 

Котельная 
№35    

160,
0                 

160,0 

На открытом 
воздухе    

160,
0                 

160,0 

Котельная 
№36      

30,0 
              

30,0 

Непроходно
й канал      

30,0 
              

30,0 

Котельная 
№44   

32,0 
                 

32,0 
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Источник 
Dу (мм), протяженность в однотрубном исчислении (м) 

15 25 32 40 50 65 80 100 125 150 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 
Общий 

итог 
На открытом 
воздухе   

32,0 
                 

32,0 

Итого в 
однотрубном 
исчислении, 
м: 

30
,0 

3 
288,

0 

11 
399,

0 

7 
816,

5 

79 
622,

0 

43 
621,

0 

101 
133,8 

79 
517,

3 

31 
288,

0 

76 
042,

8 

3 
200,

0 

59 
618,

8 

27 
437,

0 

42 
486,

0 

10 
412,

0 

18 
215,

0 

1 
380,

0 

14 
142,

0 

8 
478,

0 

13 
808,

0 

632 
935,2 

Таблица 12. Замена тепловой изоляции на трубопроводах источников МУП «СТЭ» 

№ п/п Мероприятие 
Протяженность, 

км 
Год реализации 

1 Адлерский район 3,961 
 

1.1 Котельная №10А 0,885 
 

1.1.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,885 2016,2017 

1.2 Котельная №19А 1,371 
 

1.2.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 1,371 2016,2017 

1.3 Котельная №29А 1,705 
 

1.3.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 1,705 2016,2017 

2 Лазаревский район 1,089 
 

2.1 Котельная №8Л 1,009 
 

2.1.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 1,009 2016,2017 

2.2 Котельная №8-2Л 0,080  
2.2.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,080 2016,2017 

3 Хостинский район 4,953 
 

3.1 Котельная №6 0,610 
 

3.1.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,610 2016,2017 

3.2 Котельная №9 0,574 
 

3.2.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,574 2016,2017 

3.3 Котельная №10 0,047 
 

3.3.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,047 2016 

3.4 Котельная №11 и №29 1,215 
 

3.4.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 1,215 2016,2017 

3.5 Котельная №16 0,422 
 

3.5.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду250мм на изоляцию скорлупами из ППУ 0,092 2016 



 

35 

№ п/п Мероприятие 
Протяженность, 

км 
Год реализации 

3.5.2 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду400мм на изоляцию скорлупами из ППУ 0,100 2016 

3.5.3 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду600мм на изоляцию скорлупами из ППУ 0,130 2016 

3.5.4 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду300мм на изоляцию скорлупами из ППУ 0,050 2016 

3.5.5 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду200мм на изоляцию скорлупами из ППУ 0,050 2016 

3.6 Котельная №17 1,117 
 

3.6.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 1,117 2016,2017 

3.7 Котельная №20 0,513 
 

3.7.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,513 2016,2017 

3.8 Котельная №25 0,455 
 

3.8.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,455 2016,2017 

4 Центральный район 9,804 
 

4.1 Котельная №1 1,254 
 

4.1.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 1,254 2016,2017 

4.2 Котельная №2 0,680 
 

4.2.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,680 2016,2017 

4.3 Котельная №3 0,862 
 

4.3.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,862 2016,2017 

4.4 Котельная №5 0,888 
 

4.4.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,888 2016,2017 

4.5 Котельная №8 0,630 
 

4.5.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,630 2016,2017 

4.6 Котельная №14 1,212 
 

4.6.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду200мм на изоляцию скорлупами из ППУ 0,080 2016 

4.6.2 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду300мм на изоляцию скорлупами из ППУ 0,390 2016 

4.6.3 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду500мм на изоляцию скорлупами из ППУ 0,037 2016 

4.6.4 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду150мм на изоляцию скорлупами из ППУ 0,040 2016 

4.6.5 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,665 2016,2017 

4.7 Котельная №15 2,786 
 

4.7.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду200мм на изоляцию скорлупами из ППУ 0,100 2016 

4.7.2 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей 2Ду600мм на изоляцию скорлупами из ППУ 0,028 2016 

4.7.3 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 2,658 2016,2017 
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№ п/п Мероприятие 
Протяженность, 

км 
Год реализации 

4.8 Котельная №22 0,310  
4.8.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 0,310 2016,2017 

4.9 Котельная №30 1,182 
 

4.9.1 Замена тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей на изоляцию скорлупами из ППУ 1,182 2016,2017 

 
Итого: 19,807 
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Таблица 13. График замены тепловой изоляции на ППУ 

Номер источника Состояние на 2015 г. 
Замена тепловой изоляции (в однотрубном исчислении), м 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2032 

Адлерский район 62192 1953,5 1953,5 
   

29142,5 29142,5 

10А 13374 442,5 442,5 
   

6244,5 6244,5 

19А 40192 685,5 685,5 
   

19410,5 19410,5 

19/3А 1200 
     

600 600 

19/4А 1680 
     

840 840 

19/5А 930 
     

465 465 

21А 350 
     

175 175 

29А 4466 825,5 825,5 
   

1407,5 1407,5 

Лазаревский район 4487 
     

2243,5 2243,5 

1Л 848 
     

424 424 

10Л 654 
     

327 327 

11Л 1736 
     

868 868 

11/1Л 899 
     

449,5 449,5 

16Л 200 
     

100 100 

17Л 150 
     

75 75 

Хостинский район 185978 2056,5 1634,5 
   

91143,5 91143,5 

6 23810 305 305 
   

11600 11600 

9 16882 287 287 
   

8154 8154 

10 1788 
     

894 894 

12 41998 
     

20999 20999 

16 58598 422 
    

29088 29088 

17 20964 
     

10482 10482 

20 1932 256,5 256,5 
   

709,5 709,5 

21 364 
     

182 182 

24 14400 558,5 558,5 
   

6641,5 6641,5 

25 5020 227,5 227,5 
   

2282,5 2282,5 

35 160 
     

80 80 

36 30 
     

15 15 

44 32 
     

16 16 

Центральный район 336272,16 5239,5 4564,5 
   

163234,08 163234,08 
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Номер источника Состояние на 2015 г. 
Замена тепловой изоляции (в однотрубном исчислении), м 

2016 2017 2018 2019 2020 2021-2025 2026-2032 

1 11924 627 627 
   

5335 5335 

2 22420 340 340 
   

10870 10870 

3 56696 431 431 
   

27917 27917 

5 42574 444 444 
   

20843 20843 

7 5780 
     

2890 2890 

8 9834 315 315 
   

4602 4602 

13 1297,76 
     

648,88 648,88 

14 93684 879,5 332,5 
   

46236 46236 

15 41822 1457 1329 
   

19518 19518 

22 15088,2 155 155 
   

7389,1 7389,1 

29 25120,2 
     

12560,1 12560,1 

30 10032 591 591 
   

4425 4425 

Итого: 588929,16 9249,5 8152,5 
   

285763,58 285763,58 
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Таблица 14. Перечень центральных тепловых пунктов 
№ 
п/п 

Район 
Наименование  

котельной 
Наименование  

ЦТП 
Адрес ЦТП 

1 Центральный Котельная №14 «Октябрьский» г. Сочи, Вишневая ул., 7а 
2 Центральный Котельная №14 "Пластунская" г. Сочи, ул. Пластунская, 123 
3 Хостинский Котельная №16 "Орджоникидзе" г. Сочи, Курортный пр., 96 
4 Хостинский Котельная №16 «Родина» г. Сочи, Учительская ул.,  24/1а 
5 Хостинский Котельная №16 «Фабрициуса» г. Сочи, Фабрициуса, 2/17а 
6 Хостинский Котельная №24 "Приморский" г. Сочи, Звездная, 18/1 
7 Хостинский Котельная №24 "Звездочка" г. Сочи, ул. Шоссейная, 5в 
8 Хостинский Котельная №29 "Кудепста" г. Сочи, Дарвина ул., 46а 
9 Адлерский Котельная №26 ЦТП-1 с. Веселое, ул. Худякова 
10 Адлерский Котельная №26 ЦТП-2 с. Веселое, ул. Худякова 

11 Адлерский 
Тепловая сеть 
Имеретинской 
низменности 

ЦТП-27 пос. Мирный, ул. Перелетная 

 
Таблица 15. Перечень насосных станций 

№ 
п/п 

Район 
Наименование 

котельной 
Наименование 

насосной станции 
Адрес насосной станции 

1 Центральный Котельная №5 «Пасечная» г. Сочи, Пасечная, 35 
2 Центральный Котельная №5 "Строительный пер." г. Сочи, пер. Строительный, 10а 
3 Центральный Котельная №5 «Чехова» г. Сочи, ул. Чехова, 56 
4 Хостинский Котельная №6 «Аэлита» г. Сочи, ул. Ворошиловская, 2/24 
5 Центральный Котельная №14 «АРЕДА» г. Сочи, ул. Чебрикова, 48а  
6 Центральный Котельная №14 "Дагомысская" г. Сочи, ул.Дагомысская,42 
7 Центральный Котельная №14 "Вишневая" г. Сочи, ул. Вишневая, 4 
8 Центральный Котельная №14 Макаренко №1 г. Сочи, ул. Макаренко, 8 
9 Центральный Котельная №14 Макаренко №2 г. Сочи, ул. Макаренко, 14 
10 Центральный Котельная №14 "Маячная" г. Сочи, ул. Москвина, 2 
11 Центральный Котельная №14 "Юных ленинцев" г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, 23 
12 Лазаревский Котельная №15Л Волковка г. Сочи, ул. Надёжная 
13 Хостинский Котельная №16 "Правда" г. Сочи, Курортный пр.,99 
14 Хостинский Котельная №17 "Ср. Мацеста" г. Сочи, ул. Мацестинская 
15 Хостинский Котельная №22 "Тимирязева" г. Сочи,  ул. Тимирязева, 2 

16 Хостинский Котельная №25 "Измайловка №1" 
г. Сочи, с. Измайловка, пер. 

Калиновый 

17 Хостинский Котельная №25 "Измайловка №2" 
г. Сочи, с. Измайловка, пер. 

Калиновый 

18 Лазаревский Котельная №8Л Насосная станция № 1 
пос. Лазаревское, ул. 

Партизанская,12а 
19 Лазаревский Котельная №8Л Насосная станция № 2 пос. Лазаревское, ул. Павлова, 101 
20 Лазаревский Котельная №8Л Насосная станция № 3 пос. Лазаревское, ул. Павлова, 48-а 

21 Адлерский Котельная №19А 
насосная 

"Голубые Дали" 
ул. Голубые Дали 

22 Адлерский 
Тепловая сеть мкр. 

Блиново 
Насосная «Блиново» Мкр. Блиново, ул. Лесная 
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Таблица 16. Мероприятия на насосных станциях и ЦТП 

№ п/п Мероприятие 
Фактический 

показатель 
Адрес Год реализации 

1 Котельная №5 
   

1.1 Установка частотного привода на насосы насосных станций 2 шт. Котельная №5 2017 

1.2 Диспетчеризация и автоматизация насосной станции ул. Тимирязева 1 шт. Котельная №5 2016 

1.3 Диспетчеризация и автоматизация насосной станции ул. Пасечная 1 шт. Котельная №5 2016 

1.4 Диспетчеризация и автоматизация насосной станции ул. Строительная 1 шт. Котельная №5 2016 

2 Котельная №14 
   

2.1 Диспетчеризация и автоматизация насосной станции "Макаренко-1" 1 комплект Котельная №14 2016 

2.2 Диспетчеризация и автоматизация насосной станции "Ареда" 1 комплект Котельная №14 2016 

3 Котельная №24    

3.1 
Проектирование автоматизированной блочной модульной котельной 
производительностью 3 МВт. Блочная котельная №1.  

1 проект ЦТП "Звездочка" 2016 

3.2 
Подключение первой котельной к распределительным сетям природного газа. 
Блочная котельная №1.  

1 котельная ЦТП "Звездочка" 2017 

3.3 
Монтаж автоматизированной блочной модульной котельной 
производительностью 3 МВт. Блочная котельная №1.  

1 котельная ЦТП "Звездочка" 2017 

3.4 
Проектирование автоматизированной блочной модульной котельной 
производительностью 2 МВт. Блочная котельная №2. 

1 проект ЦТП "Приморский" 2016 

3.5 
Подключение котельной к распределительным сетям природного газа. Блочная 
котельная №2. 

1 котельная ЦТП "Приморский" 2017 

3.6 
Монтаж автоматизированной блочной модульной котельной 
производительностью 2 МВт. Блочная котельная №2. 

1 котельная ЦТП "Приморский" 2017 

3.7 
Проектирование автоматизированной блочной модульной котельной 
производительностью 1,5 МВт. Блочная котельная №3. 

1 проект ЦТП "Кавказ" 2016 

3.8 
Подключение котельной к распределительным сетям природного. Блочная 
котельная №3. 

1 котельная ЦТП "Кавказ" 2017 

3.9 
Монтаж автоматизированной блочной модульной котельной 
производительностью 1,5 МВт. Блочная котельная №3. 

1 котельная ЦТП "Кавказ" 2017 

4 Котельная №29 и котельная №11    

4.1 Переобвязка в ЦТП и подключение тепловой сети котельной №11 к ЦТП 
котельной №29 

1 сеть Котельная №29 2016 

4.2 
Монтаж перемычки между тепловой сетью котельной №11 и ЦТП котельной 
№29 диаметром Ду250мм и длиной 320 метров 

320 м Котельная №29 2016 

 


